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ZAHTJEV ZA POJASNJENJEM DOKUMENTACIJE

1. Ponuditelj je postavio upit elektroni¢kim poStom na dan 13. oZujka 2018. slijedeceg
sadrzaja:

Postovani, vezano uz troskovnik za obnovu fasade na zgradi Sjenjak br. 50 i br. 52 molimo
pojasnjenje za trazeni materijal EPS 15 cm:

a) traseni koeficijent LAMBDA je 0,037, a svi proizvodaci koji stavljaju na trZiste
certificirani fasadni EPS imaju deklariranu vrijednost 0,039. MoZemo li ponuditi takav
materijal s obzirom da imaju sve potrebne certifikate za ETICS sustav

b) da li se mogu ponuditi ploce EPS-a bez utora ili je obavezan preklop (falc), u troskovniku
isto nije navedeno.

Sukladno to¢ki 1.2. Ponuditelj je zahtjev za pojasnjenjem dostavio pravodobno te
Naruditelj odgovara na zahtjev putem web stranice http://www.zavodzastanovanje.hr.

U vezi upita Ponuditelja, Projektant daje pojaSnjenje:

a) U projektu i pripadajucem troSkovniku za energetsku obnovu procelja visestambene
zgrade na adresi Sjenjak 50 - 52, primjenjen je Ekspandirani polistiren (EPS) sa
koeficijentom specificnog prolaza topline Lambda = 0,037 iz razloga postizanja traZenih
ukupnih usteda energije za predmetnu zgradu, a zadriavajuéi istovremeno razumne
debljine toplinske izolacije. Razlog uporabe ovog, kvalitetnijeg EPS-a su i odrednice ig
energetskog certifikata za predmetnu zgradu, sa kojima je trebalo uskladiti glavni projekt
energetske obnove.

Provjerom je utvrdeno da se navedeni projektirani EPS bez teSkoca moze nabaviti na
Hrvatskom triistu te je neznatno skuplji od standardnog EPS-a sa Lambdom od 0,039, te je
nuino nuditi isti u postupku javne nabave radova na energetskoj obnovi predmetne zgrade.

b) Mogu se nuditi i ploce EPS-a sa falcom i ravno rezane.
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